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SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE ITA-TEST S.C.

Matgorzata Czajkiewicz « Irena Kruszelnicka-Szapatas

01-434 Warszawa » ul. Obozowa 82A « paw. 1 » tel./fax; (22] 837 28 20 - tel.: [22) 877 36 00 -« (22) 877 36 02
www.itatest.pl « e-mail: itatest@itatest.pl * NIP: 527-10-59-491

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.
SPRAWOZDANIE Z BADAN WAZNE TYLKO Z HOLOGRAMEM

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
B —28639/31129/2020 /(

Miejsce pobrania: ul. Willowa 48, Jozefow

Pochodzenie probki: woda technologiczna - demineralizowana
Punkt pobrania: zawor czerpalny

Data i godzina pobrania: 20.02.2020, 10:00

Nr zlecenia: 28639 z dnia: 20.02.2020

Zleceniodawca: NANO — TECH Pawet Siejko
ul. Willowa 48, 05-410 Jozefow

Sposéb pobrania i/lub dostarczenia probki wody do badan:

Probka zostala pobrana i transportowana: zgodnie z metodg Klienta.
Probke do badan pobrat przedstawiciel Klienta p. Zigdalski Piotr.

Data, miejsce pobrania, rodzaju probki, punkt pobrania i metody pobrania - wedlug informacji
podanej przez Zleceniodawce

Za prawidlowe pobranie probki do badan odpowiada Zleceniodawca. Laboratorium ponosi
odpowiedzialnos¢ za probk¢ od momentu przyjecia jej do laboratorium lub przekazania jej
pracownikowi laboratorium.

Laboratorium wszystkie badania wykonato w siedzibie firmy.
Data 1 godzina przyjecia probki do Laboratorium: 20.02.2020 11:15.

Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

CEL / ZAKRES BADANIA: dokumentacja dla potrzeb wtasnych.

Nr probki: 31129

Data rozpoczgcia badan: 20.02.2020r.

Data zakonczenia badan: 21.02.2020r.

Data wydania sprawozdania: 21.02.2020r.
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WYNIKI BADAN

8
PB 108/ChM
NA
pH ' temp 25°C ITA TEST
wyd.l z dnia
30.11.2011

nie wigcej niz PN-EN
27888:1999 NA

PB 62/ChM NA
nie wiecej niz ITA TEST
Sole amonowe ng /ml NHy < 0,030 02 wyd. 2 z
: 15.11.2011
FARMAKOPEA
s nie wigcej niz POLSKA IX
Azotany png/ml NO; <0,2 02 (2011) TOMI
str. 1647
FARMAKOPEA
POLSKA IX
(2011) TOM1
str. 1647
FARMAKOPEA
Puzastalis po mie wigcejniz | POLSKA IX
odparowaniu <0,001 0.001g (2011) TOM1
. 10200 X 2
w temp. +100-105°C str. 1647
FARMAKOPEA
Metale cigzkie w nie wigcej niz POLSKA IX
przeliczeniu na Pb 0.1 (2011) TOM1

! str. 202 1 1647
! korekta temperatury rzeczywistej pomiaru do temperatury odniesienia 25°C oraz 20°C odbywa si¢ przy uzycia urzadzenia do kompensaciji temperatury.
Tolerancja temperatury dla mierzonych probek wzglgdem temperatury odniesienia wynosi +1°C

**Niepewnos$¢ wyniku wyrazona jako niepewnos¢ rozszerzona badania przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku k=2 bez uwzglednienia pobierania
probek.

NA - badanie wykonane metoda nieakredytowana dla ktérej Laboratorium deklaruje spefnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018:02

Przewodno$¢ elektryczna

wlasciwa' temp. 25°C B siewitechnit S 5.1

roztwor
pozostaje
jasnorozowy

roztwor pozostaje

Substancje utleniajace si¢ jasnor6zowy

Os$wiadczenie Laboratorium:

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym zrédlowym.

Organy decyzyjne moga zastosowac inna niz przyjeta powyzej zasada podejmowania decyzji, co moze mie¢ wptyw na wynik stwierdzonej oceny zgodnosci
Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od otrzymania ,.Sprawozdania z badan’’ pisemnie, e-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratorium.
Skarga jest rozpatrywana zgodnie z przyjeta w laboratorium procedura w przeciagu 30 dni od zgloszenia skargi.

Niepewnos¢ wyniku podaje si¢ w sytuacji gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest to z Klientem.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.
Sprawozdanie otrzymuja:
Egz. nr 1- Zleceniodawca
Egz nr 2 - Archiwum SLB ITA-TEST
Prébka badanej wody nie jest archiwizowana.
Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki.
Sprawozdanie z badan wazne tylko z hologramem.

Nr serii B oznacza, Ze wazne sprawozdanie posiada 2 hologramy
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