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SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.
SPRAWOZDANIE Z BADAN WAZNE TYLKO Z HOLOGRAMEM

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
B —31975/38269/2023
Egz nr: 4

Miejsce pobrania: ul. Willowa 48, Jozefow
Pochodzenie probki: woda technologiczna, demineralizowana

Punkt pobrania: zawor czerpalny
Data i godzina pobrania: 12.04.2023 g.10:20

Nr zlecenia: 31975 z dnia: 12.04.2023r.

Nazwa i adres Zleceniodawcy: NANO - TECH Pawel Siejko
ul. Willowa 48, 05-410 Jozefow

Sposob pobrania i/lub dostarczenia probki wody do badan:

Probka zostata pobrana i transportowana: wg instrukcji przekazanej przez laboratorium
Probke do badan pobrat przedstawiciel Klienta p. Piotr Zigdalski.

Data, miejsce pobrania, rodzaju probki, punkt pobrania i metody pobrania - wedlug informacji
podanej przez Zleceniodawce

Za prawidlowe pobranie prébki do badan odpowiada Zleceniodawca. Laboratorium ponosi
odpowiedzialnos¢ za probke od momentu przyjecia jej do laboratorium lub przekazania jej
pracownikowi laboratorium.

Laboratorium wszystkie badania wykonato w siedzibie firmy.
Data i godzina przyjecia probki do Laboratorium: 12.04.2023r. g.11:25.

Stan prébki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

CEL / ZAKRES BADANIA: dokumentacja dla potrzeb wlasnych.

Nr probki: 38269

Data rozpoczecia badan: 12.04.2023r.
Data zakonczenia badan: 14.04.2023r.
Data wydania sprawozdania: 17.04.2023r.
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WYNIKI BADAN

Rodzaj/nazwa Jednostka
Badania miary

Wynik badania

Wartos¢
parametryczna
wymagania wg

PN-EN ISO 3696
Stopien czystosci

Wanrtosé
parametryczna
wymagania wg

Farmakopea

Polska IX

(2011)

Metoda
oznaczania

6

7

pH ' temp 25°C

PB 108/ChM
ITA TEST
wyd. | z dnia
30.11.2011 NA

Przewodno$é elektryczna
wlaseiwa' temp. 25°C

nS/em

nie wigcej niz 5,0

nie wigeej niz
s

PN-EN
27888:1999 NA

Sole amonowe pg /ml NH,

nie wigeej niz
0,2

PB 62/ChM
ITA TEST
wyd. 2 z
15.11.2011

Azotany pg/ml NOx

nie wigcej niz
0,2

FARMAKOPEA
POLSKA [X
(2011) TOM1

str. 1647

Substancje utleniajace si¢

roztwor pozostaje
jasnorézowy

roztwor
pozostaje
jasnorézowy

FARMAKOPEA
POLSKA [X
(2011) TOMI

str. 1647

Pozostalosé po
odparowaniu
w temp, +100-105°C

nie wigcej niz
0,001g

FARMAKOPEA
POLSKA [X
(2001) TOMI
str. 1647

Metale cigzkie w

przeliczeniu na Pb ng/ml

Y temperatury dla micrzonych probek wzglgdem temperatury odniesienia wynosi +1°C

nie wigcej niz
0,1

FARMAKOPEA
POLSKA [X
(2011) TOM |
str, 202 1 1647

NA - badanic wykonane metoda nicakredytowana dla ktorej Laboratorium deklaruje spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018:02

Uzupelnienia, odstgpstwa lub ograniczenia metody: brak

Oswiadczenie Laboratorium:

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonainej, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym zrodlowym
Organy decyzyjne mogg zastosowac inna niz przyjgla powyzej zasada podejmowania decyzji, co moze mie¢ wplyw na wynik stwierdzonej oceny zgodnos$ci
Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od otrzymania ,,Sprawozdania z badan’’ pisemnie, e-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratorium.
Skarga jest rozpatrywana zgodnie z pizyj¢ta w laboratorium procedurg w przeciagu 30 dni od zgloszenia skargi.
Niepewnoé¢ wyniku podaje si¢ w sytuacji gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikdw badan lub zgodnosci z wyspecy fikowanymi warto$ciami

granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest to z Klientem.

Sprawozdanic sporzgdzono w 2 egzemplarzach,
Sprawozdanie otrzymuja:

Egz, nr | — Zleceniodawca

Egz. nr2 — Archiwum ITA-TEST

Probka badanej wody nice jest archiwizowana.
Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznic do badanej probki.
Sprawozdanic z badan wazne tylko z hologramem.

Nr serii B oznacza, z¢ wazne sprawozdanie posiada 2 hologramy
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