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01-434 Warszawa « ul. Obozowa 82A « lok. 1 « tel./fax: (22) 837 28 20 « tel.: (22) 877 36 00 « (22) 877 36 02
www.itatest.pl ¢ itatest@itatest.pl « NIP: 5272954897 « REGON: 388664512 « KRS: 0000892742
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SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCL
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.
SPRAWOZDANIE Z BADAN WAZNE TYLKO Z HOLOGRAMEM

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
B —31162/36410/2022
Egz nr: A

Miejsce pobrania: ul. Willowa 48, Jozefow
Pochodzenie probki: woda technologiczna, ultraczysta
Punkt pobrania: zawor czerpalny

Data i godzina pobrania: 13.07.2022 g.10:00

Nr zlecenia: 31162 z dnia: 13.07.2022r.

Nazwa i adres Zleceniodawcy: NANO — TECH Pawel Siejko
ul. Willowa 48, 05-410 Jozefow

Sposob pobrania i/lub dostarczenia prébki wody do badan:

Probka zostata pobrana i transportowana: wg instrukcji przekazanej przez laboratorium
Probke do badan pobrat przedstawiciel Klienta p. Piotr Zigdalski.

Data, miejsce pobrania, rodzaju probki, punkt pobrania i metody pobrania - wedlug informacji
podanej przez Zleceniodawce

Za prawidiowe pobranie probki do badan odpowiada Zleceniodawca. Laboratorium ponosi
odpowiedzialnos¢ za probkg od momentu przyjecia jej do laboratorium lub przekazania jej
pracownikowi laboratorium.

Laboratorium wszystkie badania wykonato w siedzibie firmy.
Data i godzina przyjecia probki do Laboratorium: 13.07.2022r. g.11:40.

Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

CEL / ZAKRES BADANIA: dokumentacja dla potrzeb wiasnych.

Nr prébki: 36410

Data rozpocze¢cia badan: 13.07.2022r.
Data zakonczenia badan: 18.07.2022r.
Data wydania sprawozdania: 18.07.2022r.
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WYNIKI BADAN

Rodzaj/nazwa
Badania

Warto§é
parametryczna
wymagania wg

PN-EN ISO 3696
Stopien czystosci
3

Jednostka
miary

Wynik badania

Wartos¢
parametryczna
wymagania wg

Farmakopea
Polska IX

Mectoda
oznaczania

5

(2011)
[}

3

pH ! temp 25°C

50-17,5

PB 108/ChM
ITA TEST
wyd. | z dnia
30.11.2011 NA

Przewodno$¢ clektryczna
wlasciwa' temp. 25°C

pS/icm nie wigcej niz 5,0

nie wigcej niz
5.1

PN-EN
27888:1999 NA

Sole amonowe

g /ml NHy <0.030

nie wigeej niz
0.2

PB 62/ChM
ITATEST
wyd, 2 7z
15.11.2011

Azotany

ng/ml NO;

nie wigeej niz
0.2

FARMAKOPEA
POLSKA IX
(2011) TOMI
st 1647

Substancje utleniajgce si¢

roztwor pozostaje
jasnorozowy

roztwor
pozostaje
jasnorozowy

FARMAKOPEA
POLSKA IX
(2011) TOMI
str, 1647

Pozostalo$é po
odparowaniu
w temp, +100-105°C

<0,001

nic wigeej niz
0,001g

FARMAKOPEA
POLSKA 1X
201 1) TOMI

str. 1647

Metale cigzkic w
przeliczeniu na Pb

pg/ml

D Tolerancja temperatury dla mierzonych probek wzgledem temperatury odniesienia wynosi £1°C

nie wigeej niz
0,1

FARMAKOPEA
POLSKA 1X
(2011) TOMI
str. 2020 1647

NA - badanie wykonane metodg nicakredytowang dla ktdrej Laboratorium deklaruje spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018:02

Uzupetnienia, odstgpstwa lub ograniczenia metody: brak

Oswiadczenie Laboratorium:

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym Zrédlowym.
Organy decyzyjne moga zastosowaé inna niz przyjgla powyzej zasada podejmowania decyzji, co moze mic¢ wptyw na wynik stwierdzonej oceny zgodno$ci
Klient ma prawo do zlozenia skargi w Lerminic 14 dni od otizymania ,,Sprawozdania z badan’” pisemnic, e-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratorium.
Skatga jest rozpatrywana zgodnie z przyj¢ta w laboratorium procedurg w przeciagu 30 dni od zgloszenia skargi.
Nicpewnos¢ wyniku podaje si¢ w syluacji gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecylikowanymi wartosciami
granicznymi oraz kiedy uzgodnionc jest to z Klienlem.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.

Sprawozdanie oltzymuja:
Egz. nr | — Zleceniodawca
Egz, nr2 — Archiwum ITA-TEST

Prébka badanej wody nic jest archiwizowana.
Wyniki badania odnoszg si¢ wylgcznie do badanej probki.
Sprawozdanie z badan wazne tylko z hologramem.

Nr scrii B oznacza, ze wazne sprawozdanic posiada 2 hologramy

Jpanna
Podpis ......

spacjalistyczn

Autoryzowal/a spr

Ljorc

Kierowpit Prodo

KONIEC SPRAWOZDANIA
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